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Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia nalezy uwaznie zapoznac sie z niniejsza
instrukcja oraz zachowac jg do wykorzystania w przysztosci.

1. INFORMACJE WSTEPNE

Klimatyzator przeno$ny EBERG RIO to urzadzenie chtodzace poprawiajace warunki panujace
w pomieszczeniu. Klimatyzator ten posiada réwniez funkcje wentylacji i osuszania w celu cyrkulacji
powietrza i usuwania wilgoci. Urzadzenie jest niezaleznym, samodzielnym systemem, ktéry nie
wymaga zadnej statej instalacji, dzieki czemu mozna przenies¢ urzadzenie w miejsce, w ktérym jest
najbardziej potrzebne.

Jako czynnik chtodniczy stosowany jest przyjazny dla srodowiska czynnik chtodniczy R290. Czynnik
R290 nie ma szkodliwego wptywu na warstwe ozonowg (ODP), ma znikomy wplyw na efekt
cieplarniany (GWP) i jest dostepny na catym swiecie. Ze wzgledu na swoje wydajne wiasciwosci
energetyczne R290 doskonale nadaje sie jako czynnik chtodniczy do tego zastosowania. Nalezy
jednak wzig¢ pod uwage specjalne srodki ostroznosci ze wzgledu na wysoka palnos¢ czynnika
chtodzacego.

1.2 SYMBOLE OSTRZEGAWCZE WYKORZYSTYWANE W URZADZENIU ORAZ W IN-
STRUKCJI OBStUGl

i kontaktu czynnika chtodniczego z ogniem lub elementem grzejnym powstanie

f To urzadzenie wykorzystuje tatwopalny czynnik chtodniczy. W razie wycieku
szkodliwy gaz i wystapi ryzyko pozaru.

Przeczytaj uwaznie INSTRUKCJE OBSLUGI przed uzyciem.

E

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w INSTRUKCJI OBSLUGI, INSTRUKCJI
SERWISOWEJ i tym podobnych.

@ Personel serwisowy jest zobowigzany do uwaznego przeczytania INSTRUKCJI

OBStUGI i INSTRUKCJI SERWISOWEJ przed rozpoczeciem pracy.
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DLA BEZPIECZENSTWA NALEZY ZAWSZE
PRZESTRZEGAC NASTEPUJACYCH ZASAD

1) (1 &

To urzadzenie przeznaczone jest wytacznie do uzytku prywatnego (domowego), w zamknietych
pomieszczeniach. Produkt nie jest przeznaczony do pracy na zewnatrz.

Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku do 8 lat i starsze oraz osoby
o ograniczonych zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych lub bez
doswiadczenia i wiedzy, jesli nie s3 one pod nadzorem lub nie zostaty poinstruowane odnosnie
korzystania z urzadzenia w bezpieczny sposob i zagrozen z nim zwigzanych. Dzieci nie moga
bawic sie urzadzeniem. Dzieci bez nadzoru nie moga czyscic ani konserwowac urzadzenia.
Urzadzenie jest przeznaczone wytgcznie do uzytku z gazem R-290 (propan) jako wyznaczonym
czynnikiem chtodniczym.

Instalacja czynnika chfodniczego jest szczelna w obiegu zamknietym. Serwis takich urzadzen
moze by¢ dokonany jedynie przez uprawniony do tego serwis.

Niedopuszczalne jest wypuszczanie czynnika chtodniczego do atmosfery.

R-290 (propan) jest tatwopalny i ciezszy od powietrza. Najpierw zbiera sie na niskich obszarach,
ale moze by¢ rozprowadzany przez wentylator do otoczenia.

Niedozwolone jest samodzielne ingerowanie w urzadzenie.

Gaz propan uzywany w urzadzeniu nie ma zapachu. Brak zapachu nie oznacza braku
ulatniajacego sie gazu.

W  przypadku wykrycia wycieku nalezy natychmiast ewakuowac¢ wszystkie osoby
z pomieszczenia, wywietrzy¢ je i skontaktowac sie z lokalng strazg pozarng w celu
poinformowania ich o wycieku propanu.

Nie wolno wpuszczac zadnych oséb z powrotem do pomieszczenia, dopdki jednostka strazy
nie poinformuje, ze powrdt do pomieszczenia jest bezpieczny.

Nie wolno uzywac otwartego ognia, papieroséw ani innych mozliwych Zrédet zaptonu
w pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie urzadzenie, ani w poblizu urzadzen.
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WSKAZOWKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

2.1

pierwszym uruchomieniem urzadzenia.

‘ . Prosimy o doktadne przeczytanie niniejszej instrukcji ze zrozumieniem, przed

SRODKI OSTROZNOSCI

OSTRZEZENIE! Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub obrazen
0s6b lub uszkodzenia mienia nalezy stosowac sie do zasad:

OSTRZEZENIE

Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez producenta, jego
przedstawiciela serwisowego lub wykwalifikowana osobe w celu unikniecia zagrozenia.
Podczas serwisowania urzadzenie powinno by¢ odtaczone od zZrédta zasilania.

Urzadzenie nalezy zawsze podtgczac do zrédta zasilania o takim samym napieciu, czestotliwosci
i wartosci znamionowej, jak podano na tabliczce znamionowej produktu.

Zawsze uzywaj gniazda sieciowego, ktdre jest uziemione.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z czyszczeniem lub konserwacja lub
gdy klimatyzator nie jest uzywany - zawsze odtacz przewdd zasilajacy.

Nie wolno obstugiwa¢ urzadzenia mokrymi rekami.

Bezwzglednie unikaj kontaktu urzadzenia z woda.

Nie zanurzaj ani nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie deszczu, wilgoci lub innych ptynéw.

Nie pozostawiaj wiaczonego urzadzenia bez nadzoru. Nie przechylaj ani nie przewracaj
urzadzenia.

Nie odtacza¢ wtyczki podczas pracy urzadzenia.

Nie odtacza¢, ciagnac za przewdd zasilajacy.

Nie uzywaj przedtuzacza, rozdzielacza, ani innego adaptera.

Nie ktas¢ zadnych przedmiotéw na urzadzeniu.

Nie siadaj ani nie kfadz zadnych ciezkich przedmiotéw na urzadzeniu.

Nie wktadaj palcow ani innych przedmiotéw do wylotu powietrza.

Nie dotykaj wlotu powietrza ani aluminiowych zeberek urzadzenia.

Nie uzywaj urzadzenia, jesli zostato upuszczone, uszkodzone lub wykazuje oznaki
nieprawidtowego dziatania.

Nie wolno czysci¢ urzadzenia zadnymi srodkami chemicznymi.

Upewnij sie, ze urzadzenie znajduje sie z dala od ognia, tatwopalnych lub wybuchowych
przedmiotow.

Urzadzenie nalezy zainstalowac zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi okablowania.
Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu bez stale dziatajacych Zrodet ciepta (na
przyktad: otwarty ogien, dziatajace urzadzenie gazowe lub dziatajacy grzejnik elektryczny).
Urzadzenie nalezy przechowywac tak, aby zapobiec wystgpieniu uszkodzen mechanicznych.
Nalezy pamietac, ze czynniki chtodnicze mogg nie wydziela¢ zapachu.

Urzadzenia nie moga by¢ instalowane w pomieszczeniach mniejszych niz 10m?,

Nie wolno zastania¢ kratek wylotowych ani otworéw wentylacyjnych.

Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w dobrze wentylowanym miejscu.

Kazda osoba, ktéra jest zaangazowana w prace przy obwodzie czynnika chfodniczego
lub w ingerencje w ten obwdd, powinna posiadac aktualny wazny certyfikat wydany
przez akredytowany w branzy organ oceniajacy, ktéry potwierdza ich kompetencje
do bezpiecznego obchodzenia sie z czynnikami chtodniczymi zgodnie z uznana
w branzy specyfikacjg oceny.
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Serwisowanie nalezy wykonywac wylacznie zgodnie z zaleceniami producenta
A sprzetu. Konserwacja i naprawy wymagajace pomocy innego wykwalifilkowanego

personelu powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie
osTRzEZENIE stosowania fatwopalnych czynnikéw chtodniczych.

W przypadku watpliwosci dotyczacych powyzszych wskazéwek skontaktuj sie ze sprzedawca
celem objasnienia.

2.2. SRODKI OSTROZNOSCI PODCZAS SERWISOWANIA URZADZENIA
NAPELNIONEGO CZYNNIKIEM R290

2.2.1. INSTRUKCJE OGOLNE

1.1 Kontrola obszaru pracy
Przed rozpoczeciem pracy z systemem zawierajacym tatwopalne czynniki chtodnicze, niezbedna
jest kontrola bezpieczenistwa w celu upewnienia sig, ze ryzyko zaptonu jest minimalne.

1.2 Procedura pracy
Prace powinny by¢ prowadzone w ramach kontrolowanej procedury aby zminimalizowac¢ ryzyko
obecnosci tatwopalnych gazéw lub oparéw podczas wykonywania pracy.

1.3 Obszar prac

Wszyscy pracownicy obstugi technicznej oraz inne osoby pracujace w okolicy powinny zostac
poinstruowane na temat charakteru wykonywanej pracy. Nalezy unika¢ pracy w zamknietej
przestrzeni. Teren wokoét miejsca pracy powinien by¢ wydzielony. Nalezy sie upewni¢, ze
w obszarze pracy zostaty zapewnione warunki bezpieczenstwa dzieki kontroli materiatéw
fatwopalnych.

1.4 Sprawdzenie obecnosci czynnika chtodniczego

Przed rozpoczeciem oraz w trakcie pracy, obszar pracy powinien by¢ sprawdzony i kontrolowany
odpowiednim czujnikiem stezenia gazéw fatwopalnych, tak aby zapewni¢ swiadomosc
potencjalnie tatwopalnej atmosfery, osobie wykonujacej czynnosci. Nalezy sie upewni¢, ze
sprzet uzywany do wykrywania nieszczelnosci jest odpowiedni do stosowania z fatwopalnymi
czynnikami chtodniczymi t.j. nieiskrzacy, odpowiednio uszczelniony lub iskrobezpieczny.

1.5 Obecnos$¢ gasnicy

W przypadku wykonywania jakiejkolwiek pracy z elementami chtodniczymi urzadzenia lub
innymi powigzanymi elementami, z ktérag zwigzana jest wysoka temperatura, odpowiedni
sprzet gasniczy powinien by¢ dostepny w zasiegu reki. Gasnica proszkowa lub gasnica CO, musi
znajdowac sie w poblizu miejsca podtaczenia urzadzenia do zrodta energii.

1.6 Brak zrodet zaptonu

Zadna osoba prowadzaca prace w kontakcie z systemem chtodniczym, ktére wymagajg
odstoniecia przewodoéw zawierajacych tatwopalny czynnik chfodniczy, nie moze uzywac zadnego
zrédfa zaptonu w sposob, ktéry mogtby doprowadzi¢ do pojawienia sie ryzyka pozaru lub
eksplozji. Wszystkie mozliwe zrédta zaptonu, réwniez palenie tytoniu, powinny by¢ utrzymywane
w bezpiecznej odlegtosci od miejsca, w ktérym przeprowadzana jest naprawa urzadzenia,
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uzupetnianie lub usuwanie czynnika chtodniczego, czynnosci podczas ktérych fatwopalny
czynnik chtodniczy moze wydostac sie do atmosfery w miejscu pracy. Przed rozpoczeciem pracy
obszar wokét urzadzenia musi by¢ zbadany w celu upewnienia sig, ze nie ma w nim ryzyka
zaptonu. Znak,Zakaz Palenia” powinien znajdowac sie w obszarze pracy.

1.7 Wentylacja obszaru pracy

Przed rozszczelnieniem systemu chtodniczego, a takze przed rozpoczeciem prac, z ktérymi
zwigzana jest wysoka temperatura, nalezy sie upewnic, ze obszar pracy jest w otwartej przestrzeni
lub jest dobrze wentylowany. Wysoka wydajnos¢ wentylacji musi by¢ utrzymywana podczas
trwania prac z urzadzeniem. System wentylacji powinien w bezpieczny sposéb rozrzedzi¢ oraz
odprowadzi¢ czynnik chtodniczy na zewnatrz do atmosfery.

1.8 Kontrola urzadzen chtodniczych

W przypadku wymiany komponentéw elektrycznych, powinny one by¢ odpowiednio dobrane
i zgodne ze specyfikacja. Zawsze nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta dotyczacych
konserwacji i serwisu. W razie watpliwosci skontaktuj sie z dziatem technicznym producenta
w celu uzyskania pomocy. W przypadku instalacji wykorzystujacych tatwopalne czynniki
chtodnicze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole:

+ czy ilos¢ czynnika jest zgodna z rozmiarem pomieszczenia, w ktérym zainstalowane sa
elementy zawierajace czynnik chtodniczy;

« czy urzadzenia wentylacyjne i wyloty dziatajg prawidtowo i nie sg zatkane;

« jezeli stosowany jest posredni obwod chtodzacy, obwéd wtérny musi by¢ sprawdzony pod
katem obecnosci czynnika chtodniczego;

- czy oznakowanie urzadzenia jest widoczne i czytelne. Nieczytelne oznakowania powinny by¢
poprawione;

« czy rura lub elementy chtodnicze sg zainstalowane w miejscu, w ktérym wystepuje niskie
prawdopodobienstwo narazenia na dziatanie jakiejkolwiek substancji, ktéra moze powodowac
korozje elementéw powtoki chtodniczej, chyba ze elementy te s3 wykonane z materiatéw,
odpornych na korozje lub sg odpowiednio zabezpieczone przed skorodowaniem.

1.9 Kontrola urzadzen elektrycznych

Naprawa i konserwacja elementéw elektrycznych obejmuje wstepne kontrole bezpieczenstwa
i procedury kontroli czesci. Jesli wystepuje usterka, ktéra mogtaby zagrozi¢ bezpieczenstwu, do
obwodu nie nalezy podtaczac zasilania elektrycznego, dopoki usterka nie zostanie w zadowalajacy
sposob usunieta. Jezeli usterki nie da sie usuna¢ natychmiast, ale konieczne jest kontynuowanie
pracy, nalezy zastosowa¢ odpowiednie rozwigzanie tymczasowe. Nalezy to zgtosi¢ wtascicielowi
urzadzenia, aby wszystkie strony zostaly poinformowane. Kontrola bezpieczenstwa instalacji
obejmuje sprawdzenie:

» czy kondensatory sa roztadowane: nalezy to zrobi¢ w bezpieczny sposéb, aby uniknac
mozliwosci iskrzenia;

« czy podczas napetniania czynnikiem, odzyskiwania czynnika lub czyszczenia systemu zadne
elementy elektryczne i okablowanie elektryczne nie sg odstoniete;

« czy uktad elektryczny urzadzenia jest uziemiony.

2. NAPRAWA ZAMKNIETYCH (SZCZELNYCH) ELEMENTOW

2.1 Przed rozpoczeciem naprawy zamknietych (szczelnych) elementéw uktadu, urzadzenie
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musi zosta¢ odtaczone od Zrédet zasilania energia elektryczna. Jezeli absolutnie konieczne
jest podtaczenie zasilania elektrycznego urzadzenia podczas serwisowania, to w najbardziej
krytycznym punkcie, aby ostrzec o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, powinien znajdowac sie
czujnik wykrywania nieszczelnosci systemu z czynnikiem chtodniczym.

2.2 Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na to aby zapewni¢, ze podczas naprawy elementéw
elektrycznych obudowa nie zostata uszkodzona w sposéb, ktéry wptywa na poziom ochrony.
Szczegdlnie chodzi o uszkodzenie kabli, nadmierng liczbe potfaczen, zaciski nie wykonane
zgodnie z oryginalng specyfikacja, uszkodzenie uszczelek, nieprawidtowy montaz dtawikdw itp.
Upewnij sig, ze urzadzenie jest bezpiecznie zamontowane.

Upewnij sig, ze uszczelki lub materiaty uszczelniajace nie ulegty degradacji, w taki sposéb, ze nie
spetniaja juz swojej funkgji.

Nalezy uzywac tylko czesci zamiennych zgodnych ze specyfikacja producenta.

UWAGA!

Zastosowanie uszczelniacza silikonowego moze zmniejsza¢ skutecznos¢ niektérych rodzajéow
urzadzen do wykrywania wyciekéw. Elementy iskrobezpieczne nie musza by¢ izolowane przed
ich obrobka.

3. NAPRAWA ELEMENTOW ISKROBEZPIECZNYCH

Nie podtaczaj do obwodu zadnych Zrédet napiecia, bez wczesniejszego upewnienia, ze nie
przekraczajg dopuszczalnych wartosci napiecia i pradu, dozwolonych dla uzywanego urzadzenia.
W fatwopalnej atmosferze mozna prowadzi¢ prace naprawcze tylko z iskrobezpiecznymi
komponentami. Urzadzenie kontrolujgce poziom tatwopalnych gazéw musi wskazywac warunki
pozwalajace na prowadzenie prac. Nalezy wymienia¢ komponenty tylko na czesci okreslone
przez producenta. Inne czesci moga spowodowac zapton czynnika chtodniczego w atmosferze
z powodu wycieku.

4. OKABLOWANIE

Sprawdz, czy okablowanie nie jest narazone na uszkodzenie poprzez dziatanie korozji,
nadmiernego nacisku, wibracji, kontaktu z ostrymi krawedziami ani poprzez zadne inne
niepozadane dziatania zewnetrzne. Kontrola powinna uwzglednia¢ réwniez wptyw starzenia
sie okablowania oraz ciagtych wibracji spowodowanych dziataniem innych Zrédet takich jak
kompresory lub wentylatory.

5. WYKRYWANIE LATWOPALNYCH CZYNNIKOW CHLODNICZYCH

Potencjalne Zrédto zaptonu, pod zadnym pozorem nie moze by¢ wykorzystywane do
poszukiwania lub wykrywania wyciekéw czynnika chtodniczego. Nie nalezy uzywa¢ latarki
halogenowej (ani zadnego innego detektora wykorzystujacego otwarty ptomien).

6. METODY WYKRYWANIA WYCIEKOW

Nastepujace metody wykrywania wyciekdw uznaje sie za dopuszczalne w przypadku
systemdw zawierajgcych fatwopalne czynniki chtodnicze. Do wykrycia tatwopalnych czynnikow
chtodniczych nalezy uzywa¢ elektronicznych wykrywaczy nieszczelnosci, jednak ich czuto$¢
moze by¢ niewystarczajgca lub moga one wymaga¢ ponownej kalibracji (Urzadzenia
wykrywajace nalezy kalibrowa¢ w obszarze wolnym od czynnikéw chtodniczych). Upewnij
sie, ze wykrywacz nie jest potencjalnym zrédtem zaptonu i ze jest odpowiedni dla uzywanego
czynnika chtodniczego. Urzadzenia do wykrywania wyciekdw nalezy ustawi¢ na poziomie LFL
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(lower flammability limit - dolna granica palnosci) czynnika chtodniczego. Ptyny do wykrywania
wyciekdw nadaja sie do stosowania z wiekszoscig czynnikéw chtodniczych, ale nalezy unikac
stosowania detergentéw zawierajacych chlor, poniewaz chlor moze reagowac z chtodziwem
i powodowac korozje rur.

Jesli podejrzewa sie wyciek, wszystkie otwarte ptomienie musza zosta¢ usuniete / zgaszone.
W przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chtodniczego, ktéry wymaga lutowania, caty
czynnik chtodniczy musi zosta¢ odzyskany z uktadu lub odizolowany (za pomoca zaworéw
odcinajacych) w czesci systemu oddalonej od miejsca wycieku. Beztlenowy azot (OFN) powinien
by¢ przedmuchiwany przez uktad zaréwno przed jak i podczas procesu lutowania.

7. USUWANIE | ODZYSKIWANIE CZYNNIKA CHLODNICZEGO
Podczas rozszczelnienia obwodu czynnika chtodniczego w celu dokonania napraw -
lub w jakimkolwiek innym celu - nalezy zastosowa¢ standardowe procedury zwigzane
z bezpieczenstwem. Wazne jest jednak przestrzeganie najlepszych praktyk, biorac pod uwage
fatwopalno$¢ czynnika chtodniczego. Nalezy przestrzegaé nastepujacej procedury:

+ usunac¢ czynnik chtodniczy,

» przedmucha¢ obwdéd gazem obojetnym,

» ewakuowacg,

+ ponownie przedmuchac obwdéd gazem obojetnym,

« otworzy¢ (rozszczelni¢) obwdd przez ciecie lub lutowanie,
tadunek czynnika chtodniczego nalezy odzyska¢ do odpowiednich butli stuzacych do odzysku.
System nalezy przeptukac (przeczyscic) przy pomocy OFN (oxigen free nitrogen — beztlenowy
azot), aby zapewni¢ bezpieczenstwo urzadzenia. Ten proces moze wymagac kilkakrotnego
powtorzenia. Do tego celu nie nalezy uzywac sprezonego powietrza ani tlenu. Aby przeptukac
(wyczysci¢) system z czynnika chtodniczego nalezy wypetni¢ préznie, powstata po odzyskaniu
czynnika, beztlenowym azotem (OFN) i kontynuowa¢ napetnianie az do osiggniecia cisnienia
roboczego, a nastepnie odprowadzi¢ do atmosfery aby umozliwi¢ prace. Proces ten powtarza
sie, dopdki w uktadzie nie bedzie czynnika chtodniczego. Po ostatnim napetnieniu beztlenowym
azotem (OFN), system powinien by¢ odpowietrzony, aby umozliwi¢ prace. Ta operacja jest
absolutnie niezbedna, jesli planowane jest lutowanie przewodoéw (rurek) systemu. Upewnij sie,
ze wylot pompy prézniowej nie znajduje sie w poblizu Zzrédet zaptonu (ognia) i ze zapewniona
jest wentylacja.

8. PROCEDURY ZWIAZANE Z NAPELNIANIEM CZYNNIKIEM CHLODNICZYM

Oproécz standardowych procedur napetniania, nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

+ upewnij sie, ze urzadzenie do napetniania nie jest zanieczyszczone innymi czynnikami
chtodniczymi,

- weze lub przewody powinny by¢ tak krétkie, jak to mozliwe, aby zminimalizowa¢ilo$¢ zawartego
w nich czynnika chtodniczego,

« butle powinny by¢ utrzymywane w pozycji pionowej,

« przed napetnieniem uktadu czynnikiem chtodniczym nalezy upewnic sig, ze system chtodzenia
jest uziemiony,

« oznacz etykiete systemu po zakonczeniu napetniania (jesli wczesniej nie zostat oznaczony),

+ nalezy zachowac szczeg6lng ostroznos¢, aby nie przepetnia¢ uktadu chtodniczego.

Przed ponownym napetnieniem systemu nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg (prébe
szczelnosci) przy pomocy beztlenowego azotu (OFN). Po zakonczeniu napetniania nalezy
przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ukfadu, ale przed ponownym uruchomieniem urzadzenia.

8



PL EBERG

Powyzsza kontrola szczelnosci uktadu powinna zostac¢ przeprowadzona zaraz po zakonczeniu,
przed opuszczeniem obszaru pracy.

9. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI
Przed wykonaniem tej procedury wazne jest, aby technik byt catkowicie zaznajomiony
z urzadzeniem i wszystkimi szczeg6tami. Zaleca sie dobrg praktyke, aby wszystkie czynniki
chtodnicze zostaty odzyskane w bezpieczny sposéb. Przed wykonaniem zadania nalezy pobrac
probke oleju i czynnika chtodniczego w przypadku, gdy konieczna jest analiza wtérnego
wykorzystania odzyskanego czynnika chtodniczego. Wazne jest, aby zasilanie elektryczne byto
dostepne przed rozpoczeciem ponizszych czynnosci.
a. Zapoznaj sie z wyposazeniem i jego dziataniem.
b. Odizoluj system elektrycznie.
c. Przed przystapieniem do procedury nalezy sie upewnic, ze:
» W razie potrzeby dostepny jest sprzet do obstugi mechanicznej do przenoszenia butli

z czynnikiem chtodniczym,

- caty sprzet ochrony osobistej jest dostepny i uzywany prawidtowo,

« proces odzyskiwania jest zawsze nadzorowany przez kompetentna osobe,

« urzadzenia do odzyskiwania i butle spetniaja wymagania odpowiednich norm.
d. Oproznij uktad chtodniczy, jesli to mozliwe.
e.Jeslinie jest mozliwe uzyskanie catkowitego oprdznienia, nalezy wykona¢ kolektor, aby czynnik
chtodniczy mégt zostac usuniety z réznych czesci systemu.
f. Upewnij sie, ze butla znajduje sie na wadze przed rozpoczeciem odzyskiwania.
g. Uruchom maszyne do odzyskiwania i dziataj zgodnie z instrukcjami producenta.
h. Nie przepetniaj butli. (Nie wiecej niz 80% objetosciowego tadunku cieczy).
i. Nie przekraczaj maksymalnego cisnienia roboczego cylindra, nawet chwilowo.
j. Po prawidtowym napetnieniu cylindréw i zakonczeniu procesu upewnij sie, ze butle i sprzet
sg natychmiast usuwane z miejsca oprézniania, a wszystkie zawory odcinajace na urzadzeniu sa
zamkniete.
k. Odzyskanego czynnika chtodniczego nie nalezy uzywac do napetniania innego systemu
chtodniczego, chyba Ze zostat on wyczyszczony i sprawdzony.

10. OZNAKOWANIE

Urzadzenie musi zawiera¢ informacje, ze zostato ono wycofane z eksploatacji i opréznione
z czynnika chtodniczego. Na etykiecie powinna znajdowac sie data oraz podpis. Upewnij sie,
Ze na urzadzeniu znajduja sie nalepki informujace, ze urzadzenie zawiera fatwopalny czynnik
chtodniczy.

11. ODZYSKIWANIE CZYNNIKA CHLODNICZEGO

Podczas usuwania czynnika chtodniczego z ukfadu, w celu konserwacji lub likwidacji, zaleca
sie, aby wszystkie czynniki chtodnicze byly bezpiecznie usuniete. Przy przenoszeniu czynnika
chtodniczego do cylindréw nalezy stosowac¢ tylko odpowiednie butle do odzyskiwania czynnika
chtodniczego. Upewnij sie, ze dostepna jest odpowiednia liczba butli do przechowywania
catkowitego fadunku uktadu. Upewnij sie, ze wszystkie stosowane butle sg przeznaczone do
odzyskiwanego tego czynnika chfodniczego i oznaczone, ze sg przeznaczone dla tego czynnika
chtodniczego (tj. specjalne cylindry do odzyskiwania czynnika chtodniczego). Butle powinny
by¢ wyposazone w cisnieniowy zawor bezpieczenstwa i powigzany zawér odcinajacy bedacy
w dobrym stanie technicznym. Puste butle, jedli to mozliwe, powinny zosta¢ schtodzone przed
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rozpoczeciem odzysku. Sprzet do odzysku powinien by¢ w dobrym stanie, oraz powinien
zawiera¢ zestaw instrukcji dotyczacych niezbednego dodatkowego, dostepnego sprzetu
i powinien by¢ odpowiedni do odzyskiwania fatwopalnych czynnikéw chtodniczych. Ponadto
dostepny powinien by¢ zestaw skalibrowanych wag w dobrym stanie technicznym. Weze
powinny by¢ wyposazone w system uniemozliwiajacy wyciek podczas roztaczania i powinny by¢
w dobrym stanie technicznym. Przed uzyciem maszyny odzyskujacej nalezy sprawdzi¢, czy jest
w dobrym stanie technicznym, zostata prawidtowo konserwowana i czy wszystkie powigzane
elementy elektryczne sa uszczelnione, aby zapobiec zaptonowi w przypadku uwolnienia
czynnika chtodniczego. W razie watpliwosci skonsultuj sie z producentem. Odzyskany czynnik
chtodniczy powinien zosta¢ zwrécony dostawcy czynnika chtodniczego we wiasciwych butlach
odzysku, a odpowiednia informacja dotyczaca przekazania odpaddw musi by¢ sporzadzona. Nie
miesza¢ czynnikéw chtodniczych w jednostkach odzysku, a zwtaszcza w butlach odzysku. Jesli
olej sprezarki ma zosta¢ usuniety, nalezy upewnic sie, ze zostat oprézniony do akceptowalnego
poziomu, aby upewnic sie, ze tatwopalny czynnik chtodniczy nie pozostaje w srodku smarnym
(oleju). Proces opréznienia powinien zosta¢ przeprowadzony przed przekazaniem sprezarki
dostawcy. W celu przyspieszenia tego procesu mozna zastosowac tylko ogrzewanie elektryczne
korpusu sprezarki. Spuszczanie oleju ze sprezarki powinno by¢ wykonane w bezpieczny sposéb.

KOMPETENCJE PERSONELU SERWISOWEGO

Informacje ogdlne

W przypadku pracy z urzadzeniami zawierajacymi tatwopalne czynniki chtodnicze wymagane
jest specjalne szkolenie uzupetniajace do zwyktych procedur prowadzenia prac naprawczych
urzadzen chtodniczych.

W wielu krajach szkolenie to jest prowadzone przez krajowe organizacje szkoleniowe, ktére sg
akredytowane do szkolenia w ramach odpowiednich krajowych standardéw kompetencji, ktére
moga by¢ okreslone w przepisach.

Zdobyta kompetencje powinny by¢ udokumentowane certyfikatem.

Szkolenie

Szkolenie powinno obejmowac nastepujace elementy:

- Informacje o potencjale wybuchowym tatwopalnych czynnikéw chtodniczych, aby wykazac,
ze czynniki fatwopalne moga by¢ niebezpieczne podczas obchodzenia sie z nimi z nienalezyta
ostroznoscia.

- Informacje o potencjalnych zrédtach zaptonu, zwihaszcza tych, ktére nie sa oczywiste, takich jak
zapalniczki, przefaczniki Swiatta, odkurzacze, grzejniki elektryczne.

- Informacje na temat réznych aspektéw bezpieczenstwa:

Bez wentylacji - (patrz punkt GG.2)

Bezpieczenstwo urzadzenia nie zalezy od wentylacji obudowy. Wytaczenie urzadzenia
lub otwarcie obudowy nie ma znaczacego wptywu na bezpieczeristwo. Niemniej jednak mozliwe
jest, ze wyciekajacy czynnik chtodniczy moze gromadzi¢ sie wewnatrz obudowy, a po otwarciu
obudowy uwolniona zostanie tatwopalna atmosfera.

Wentylowana obudowa - (patrz punkt GG.4)

Bezpieczenstwo urzadzenia zalezy od wentylacji obudowy. Wytaczenie urzadzenia lub otwarcie
obudowy ma znaczacy wplyw na bezpieczenstwo. Nalezy wczesniej zadba¢ o wystarczajaca
wentylacje.

Pomieszczenie wentylowane - (patrz punkt GG.5)
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Bezpieczenstwo urzadzenia zalezy od wentylacji pomieszczenia. Wytaczenie urzadzenia lub
otwarcie obudowy nie ma znaczacego wptywu na bezpieczenstwo. Nie nalezy wytgczac
(zamykac/ograniczac) wentylacji pomieszczenia podczas procedur naprawczych.
- Informacje na temat zastosowanych sposobdw uszczelnienia elementéw hermetycznych oraz
obudéw zgodnie z [IEC 60079-15: 2010.
- Informacje o prawidtowych procedurach pracy:
a) Uruchomienie
- Upewnij sie, ze powierzchnia pomieszczenia, w ktérym znajduje sie urzadzenie jest
odpowiednia dla ilosci czynnika chtodniczego oraz ze system wentylacji w tym
pomieszczeniu dziata prawidtowo.
+ Podfacz rury i przeprowadz test szczelnosci przed napetnieniem czynnikiem chtodniczym.
» Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdzZ wyposazenie zwigzane z bezpieczenstwem
W miejscu pracy.
b) Konserwacja
+ Urzadzenia przenosne powinny by¢ naprawiane na zewnatrz lub w warsztacie specjalnie
przystosowanym do serwisowania jednostek z tatwopalnymi czynnikami chtodniczymi.
- Nalezy bezwzglednie zapewni¢ odpowiednia i sprawna wentylacje w miejscu naprawy.
» Nalezy pamieta¢, ze nieprawidtowe dziatanie urzadzenia moze by¢ spowodowane utrata
czynnika chtodniczego i ze mozliwy jest wyciek czynnika chtodniczego.
+ Roztaduj kondensatory w sposéb, ktéry nie spowoduje iskrzenia. Standardowa procedura
zwarcia zaciskéw kondensatora zwykle powoduje iskrzenie.
+ Doktadnie i szczelnie zamknij obudowy hermetyczne. Jedli uszczelki sg zuzyte, wymien je.
« Przed uruchomieniem urzadzenia sprawdZ wyposazenie zwigzane z bezpieczenstwem
W miejscu pracy.
c) Naprawa
» Urzadzenia przenosne powinny by¢ naprawiane na zewnatrz lub w warsztacie specjalnie
przystosowanym do serwisowania jednostek z tatwopalnymi czynnikami chtodniczymi.
+ Nalezy zapewni¢ odpowiednig i sprawng wentylacje w miejscu naprawy.
+ Nalezy pamieta¢, ze nieprawidtowe dziatanie urzadzenia moze by¢ spowodowane utrata
czynnika chtodniczego i ze mozliwy jest wyciek czynnika chtodniczego.
+ Roztaduj kondensatory w sposéb, ktéry nie spowoduje iskrzenia.
- Gdy wymagane jest lutowanie, nalezy wykona¢ nastepujace procedury w nastepujacej
kolejnosci:
- Usui czynnik chtodniczy. Jesli przepisy krajowe nie wymagaja odzysku, wypusci¢ czynnik
chtodniczy na zewnatrz. Uwazaj, aby wypuszczony czynnik chtodniczy nie spowodowat zadnego
zagrozenia. W razie watpliwosci jedna osoba powinna strzec gniazdka. Zachowaj szczegdlna
ostroznos¢, aby wypuszczony czynnik chtodniczy nie dostat sie z powrotem do pomieszczenia.
- Opréznij obwdéd czynnika chtodniczego.
- Nalezy przeptukac obwéd czynnika chtodniczego azotem przez 5 min.
- Opréznij obwdd czynnika chtodniczego ponownie.
- Usunac czesci, ktére maja by¢ wymienione, przez ciecie, nie za pomoca ptomienia.
- Przed lutowaniem oraz podczas lutowania oczys¢ miejsce lutowania azotem.
- Przed ponownym napetnieniem czynnikiem chtodniczym nalezy przeprowadzic test szczelnosci.
- Doktfadnie i szczelnie zamknij obudowy hermetyczne. Jesli uszczelki sa zuzyte, wymien je.
- Przed uruchomieniem sprawdz wyposazenie zwigzane z bezpieczeristwem w miejscu pracy.
d) Wycofanie z eksploatacji
- Jesli wycofanie urzadzenia z eksploatacji wptywa na bezpieczenstwo, tadunek czynnika
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chtodniczego nalezy usuna¢ przed wycofaniem z eksploatacji.
+ Nalezy zapewni¢ odpowiednia i sprawna wentylacje w miejscu w ktérym znajduje sie
urzadzenie.
+ Nalezy pamieta¢, ze nieprawidtowe dziatanie urzadzenia moze by¢ spowodowane utrata
czynnika chtodniczego i ze mozliwy jest wyciek czynnika chtodniczego.
» Roztaduj kondensatory w sposéb, ktéry nie spowoduje iskrzenia.
Gdy wymagane jest lutowanie, nalezy wykona¢ nastepujace procedury w nastepujacej
kolejnosci:

- Usun czynnik chtodniczy. Jedli przepisy krajowe nie wymagajg odzysku, wypusci¢ czynnik
chtodniczy na zewnatrz. Uwazaj, aby wypuszczony czynnik chtodniczy nie spowodowat zadnego
zagrozenia. W razie watpliwosci jedna osoba powinna strzec gniazdka. Zachowaj szczegdlna
ostroznos¢, aby wypuszczony czynnik chtodniczy nie dostat sie z powrotem do pomieszczenia.

- Oproéznij obwéd czynnika chtodniczego.

- Nalezy przeptuka¢ obwdéd czynnika chtodniczego azotem przez 5 min.

- Oproéznij obwéd czynnika chtodniczego ponownie.

- Wytacz sprezarke i spusc olej.
Transport, znakowanie i przechowywanie urzadzen wykorzystujacych tatwopalne czynniki
chtodnicze

Transport urzadzen zawierajacych tatwopalne czynniki chtodnicze

Nalezy zwréci¢ uwage na fakt, ze moga istnie¢ dodatkowe przepisy dotyczace transportu
w odniesieniu do urzadzen zawierajacych fatwopalny gaz. Maksymalna liczba urzadzen lub
konfiguracja urzadzenia, ktére mogg byc transportowane razem, sg okreslone w obowigzujacych
przepisach transportowych.

Znakowanie

Lokalne (krajowe) przepisy okreslaja sposéb oznakowania miejsca pracy w ktérym znajduja sie
i w ktérym poddaje sie naprawie lub konserwacji urzadzenia zawierajace tatwopalne czynniki
chtodnicze. Przepisy te okreslaja minimalne wymagania co do oznakowania dotyczacego
bezpieczenstwa w miejscu pracy.

Wszystkie wymagane znaki musza sie znajdowa¢ w miejscu pracy, a pracodawcy powinni
zapewni¢, aby ich pracownicy otrzymali odpowiednie instrukcje i przeszkolenie w zakresie
znaczenia tych znakéw bezpieczenstwa oraz dziatan, ktére nalezy podja¢ w zwiazku z tymi
znakami. Skutecznos¢ znakéw nie moze by¢ zmniejszona przez umieszczenie zbyt wielu znakéw
w tym samym miejscu. Wszelkie uzyte piktogramy powinny by¢ tak proste, jak to mozliwe
i zawierac tylko niezbedne szczegoty.

Utylizacja sprzetu zawierajacego tatwopalnych czynnikéw chtodniczych
Sprawdz przepisy krajowe.

Przechowywanie sprzetu / urzadzen
Przechowywanie sprzetu powinno odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

Przechowywanie zapakowanego (niesprzedanego) sprzetu
Opakowania zewnetrzne urzadzenia powinno by¢ tak zaprojektowane, aby mechaniczne
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uszkodzenie opakowania nie spowodowato uszkodzenia wewnetrznych elementéw urzadzenia,
szczegodlnie uktadu zawierajgcego czynnik chtodniczy i aby w konsekwencji opakowanie
zewnetrzne zapobiegto wyciekowi czynnika chtodniczego.

Maksymalna liczba urzadzen lub konfiguracja urzadzenia, ktére moga by¢ transportowane
razem, sg okreslone w obowigzujacych przepisach transportowych.

3. OPIS PRODUKTU
3.1 SCHEMAT BUDOWY URZADZENIA

Otwor drenazowy — odprowadzenie skroplin
Wylot powietrza — odprowadzenie cieptego powietrza

1. Panel kontrolny

2. Wylot powietrza z ruchomymi zaluzjami
3. Uchwyt

4,  Wlot powietrza z filtrem powietrza

5. Kotka

6.

7.

- ‘-E'. =

Uwaga: powyzszy rysunek jest rysunkiem pogladowym. Aby uzyska¢ szczegétowe informacje,
zapoznaj sie z rzeczywistym produktem.

3.2 CECHY PRODUKTU

. Wysoka wydajnos¢ w kompaktowym rozmiarze z funkcjg chtodzenia, osuszania
i wentylatora.

. Nastawa i wyswietlanie temperatury.

«  Cyfrowy wyswietlacz LED (gérny oraz przedni)

«  Sterowanie elektroniczne z wbudowanym timerem.

«  Tryb nocny-,SLEEP”

- System automatycznie odparowujacy kondensat dla wiekszej sprawnosci.

- Automatyczne wylaczanie, gdy zbiornik jest petny.

«  Automatyczny restart w przypadku zaniku zasilania.

- Funkcja automatycznego rozmrazania przy niskich temperaturach otoczenia.

«  Zdalne sterowanie - pilot.
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+  2-biegowy wentylator.
. Koétka utatwiajace transportowanie.

4. INSTALACJA URZADZENIA
4.1 ROZPAKOWYWANIE

«  Rozpakuj karton i wyjmij urzadzenie i akcesoria.

«  Porozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ urzadzenie pod katem uszkodzen lub zarysowan.
Zawartosc zestawu:

Rura odprowadzajaca ciepte powietrze na zewnatrz pomieszczenia.

Lacznik rury, odprowadzajacej ciepte powietrze, z klimatyzatorem.

Lacznikrury, odprowadzajacej ciepte powietrze, z listwa — uszczelnieniem okna odsuwanego.
Pilot zdalnego sterowania.

Listwa - uszczelnienie do okna odsuwanego.

Wy g §

A wN =

u. B =0
2
) -m o

4.2 UMIEJSCOWIENIE KLIMATYZATORA

« W  przypadku transportu pochytego
w przechyleniu o wiecej niz 45° urzadzenie
nalezy ustawi¢ w pozycji pionowej przez co
najmniej 24 godziny przed uruchomieniem.

. Ustaw urzadzenie na stabilnej, rownej
powierzchni w miejscu z co najmniej 50 cm
wolnej przestrzeni wokoét niego, aby zapewni¢
odpowiednig cyrkulacje powietrza.

«  Nie uzywaj w poblizu scian, zaston lub innych
obiektow, ktére moga blokowa¢ wlot i wylot
powietrza. Utrzymuj nieograniczony dostep do
wlotu i wylotu powietrza.
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Nigdy nie instaluj urzadzenia w miejscu, w ktérym mogtoby by¢ narazone na:

- zrédfaciepta, takie jak kaloryfery, promienniki ciepta, piece lub inne urzadzenia wytwarzajace
ciepto,

«  bezposrednie $wiatto stoneczne,

- wibracje lub wstrzasy mechaniczne,

. nadmierny kurz i zapylenie pomieszczenia,

- brak wentylacji, np. szafka lub regat,

. nieréwna powierzchnia.

UWAGA'!

Urzadzenie nalezy instalowac¢ w pomieszczeniach, ktérych powierzchnia
przekracza 10 m”.Nie instaluj urzadzenia w miejscu, w ktérym moze wycieka¢
tatwopalny gaz.

UWAGA!
@ Producent moze dostarczy¢ inny odpowiedni przyktad lub moze dostarczy¢
dodatkowych informacji o zapachu czynnika chtodniczego.

4.3 MONTAZ RURY ODPROWADZAJACEJ CIEPLE POWIETRZE

Klimatyzator wymaga wyprowadzenia rury wylotowej na zewnatrz, aby ciepte i wilgotne
pomieszczenie mogto zosta¢ odprowadzone z pomieszczenia na zewnatrz.

Nie wolno zamieniac ani przedtuza¢ rury wylotowej, gdyz spowoduje to zmniejszenie wydajnosci,
a co gorsze wylaczenie urzadzenia z powodu zbyt niskiego cisnienia.

KROK 1:
Nalezy podtaczy¢ Jchznlk ) do jednego konca rury odprowadzajacej ciepte powietrze na

zewnatrz pomieszczenia (1
KROK 2:

Nalezy podtaczy¢ tacznik (3) do drugiego konca rury odprowadzajacej ciepte powietrze na

AL
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KROK 3:
W przypadku okna odsuwnego nalezy zamontowa¢ w oknie listwe - uszczelnienie okna
odsuwnego (5). Nastepnie nalezy podfaczy¢ tacznik (3) do otworu w listwie (5).

A

KROK 4:

Nalezy zamkna¢ okno, aby zamocowa¢ zestaw na sztywno. Zaleca sie¢ uszczelnienie szczeliny
miedzy listwa a krawedziami okna w celu uzyskania maksymalnej wydajnosci.

—
|
KROK 5:

Nalezy podtaczy¢ rure odprowadzajaca (1) do wylotu powietrza w tylnej czesci klimatyzatora za

KROK 6:

Nalezy dostosowac dtugos¢ elastycznej rury wylotowej (1) do odlegtosci urzadzenia od okna.
Nalezy unika¢ ostrego zaginania i zgniatania rury. Nastepnie nalezy umiesci¢ klimatyzator
w zasiegu gniazdka elektrycznego.
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KROK 7:
Nalezy wyregulowa¢ zaluzje na wylocie powietrza tak aby nie byly w pozycji zamknietej.
Nastepnie mozna wiaczy¢ urzadzenie.

UWAGA!
W przypadku tradycyjnego okna uchylanego nalezy zastosowa¢ specjalne elastyczne
uszczelnienie okienne EBERG ClimaLock (do kupienia oddzielnie).

5. 0BSLUGA URZADZENIA
5.1 PANEL KONTROLNY | WYSWIETLACZ

1. POWER - uruchamianie urzadzenia.
2. MODE - nastawa wybranego trybu pracy urzadzenia: CHLODZENIE, WENTYLACJA,
OSUSZANIE.
3. SPEED- zmiana ustawienia predkosci wentylatora od niskiej (LOW) do wysokiej (HIGH).
4. DOWN - obnizanie nastawy temperatury w zakresie 16-32°C lub czasu timera.
5. UP - podnoszenie nastawy temperatury w zakresie 16-32°C lub nastawy czasowej timera.
6. TIMER - nastawa czasu automatycznego uruchomienia lub zatrzymania urzadzenia.
7. SLEEP - wiaczanie/ wytaczanie trybu pracy nocne;j.
8. LOCK - wiaczanie / wylaczanie blokady rodzicielskiej.
WYSWIETLACZ LED
® ©®
‘ ’ 1. Wysoka predkos¢ wentylatora.

. | | = 2. Niska predkos¢ wentylatora.
O—— 2 W % L5 1—@ 3. Timer - nastawa czasu pracy.
®——a © 4+—0 4. Tryb osuszania.

| ® 5. Tryb chfodzenia
‘:’ ~ 6. Tryb wentylatora.
@—c%\ * . ©) 7. Funkcja SLEEP.
8. Blokada rodzicielska.
9. Wi-Fi
® 10. Wyswietlacz LED
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5.2 KONFIGURACJA POLACZENIA Z SIECIA BEZPRZEWODOWA WI-FI | APLIKACJA
MOBILNA

. Urzadzenie moze by¢ sterowane za pomocg aplikacji mobilnej, aby mozna byto zdalnie
sterowa¢ skonfigurowanym urzadzeniem, musi ono zosta¢ podtaczone do sieci zasilajacej,
znajdowac sie w zasiegu zapisanej w jego pamieci sieci Wi-Fi (o nazwie SSID oraz z hastem
ustawionym podczas konfiguracji), sie¢ ta musi mie¢ dostep do internetu i nie moga by¢
zablokowane porty.

. Prace urzadzenia moze kontrolowa¢ tylko jedna aplikacja mobilna jednoczesnie. Jezeli
chcesz zmieni¢ telefon za pomoca ktérego obstugiwane jest urzadzenie na inny, odinstaluj
urzadzenie w aplikacji, a nastepnie ponownie skonfiguruj potgczenie zgodnie z opisem
w instrukgji.

5.2.1. Zeskanuj telefonem kod QR lub wyszukaj i pobierz aplikacje
,EBERG". Aplikacja jest dostepna dla systemu Android oraz iOS.

5.2.2. Zarejestruj lub zaloguj sie do aplikacji.

5.2.3. Podfgcz urzadzenie do gniazdka i upewnij sie, ze znajduje sie w zasiegu sieci Wi-Fi.

5.2.4. Aktywuj funkcje Wi-Fi w ustawieniach swojego urzadzenia.

5.2.5. Umies$¢ urzadzenie w odlegtosci okoto 5 m od swojego routera.

5.2.6. Po podtaczeniu urzadzenia do zasilania, dioda sygnalizujaca potaczenie Wi-Fi mruga.
Jezeli po 3 minutach potaczenie nie zostanie skonfigurowane, dioda sygnalizujaca pofaczenie
z Wi-Fi zgasnie. Jezeli chcesz ponownie wtaczy¢ funkcje Wi-Fi, nacisnij i przytrzymaj przez 5
sekund przycisk ,Timer”, dioda sygnalizujgca potaczenie Wi-Fi bedzie ponownie mrugaé, mozna
rozpoczac konfiguracje.

Metoda 1

Potaczenie przez Bluetooth

Wiacz funkcje Bluetooth w swoim telefonie lub innym urzadzeniu mobilnym.

Podczas gdy dioda sygnalizujgca potaczenie z Wi-Fi na urzadzeniu mruga, otwérz aplikacje
,EBERG", urzadzenie potaczy sie automatycznie.

Metoda 2

. Podczas gdy dioda sygnalizujaca potgczenie zWi-Fi na urzadzeniu mruga, wybierz w aplikacji
,EBERG” ,Duze urzadzenia domowe”- Klimatyzator przenosny”.

- Twoja sie¢, w ktérej bedzie urzadzenie musi pracowaé w pasmie 2.4GHz.

. Upewnij sie, ze dioda sygnalizujaca potaczenie z Wi-Fi mruga szybko. PotwierdZz mruganie
w aplikacji.

. Rozpocznie sie proces wyszukiwania urzadzenia bezprzewodowego w sieci Wi-Fi.

Uwaga: Jezeli podtaczenie urzadzenia przebiegto pomyslnie, na urzadzeniu zapali sie dioda

sygnalizujaca potaczenie Wi-Fi. Obstuga urzadzenia przy pomocy aplikacji mobilnej jest mozliwa.

Aby wytaczy¢ funkcje Wi-Fi, nacisnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk ,Timer’, dioda zgasnie.

Uwaga: W przypadku problemoéw nalezy postepowac zgodnie z podpowiedziami aplikacji
mobilnej.
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5.3 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

5.3 USTAWIENIA

5.3.1. Wiaczanie i wytaczanie
+ Nacisnij POWER, aby wigczy¢ urzadzenie. Urzadzenie domyslnie pracuje w trybie wentylacji.
- Nacisnij przycisk MODE, aby wybra¢ zadany tryb pracy.
+ Naci$nij ponownie przycisk POWER, aby wylgczy¢ zasilanie.

5.3.2. Tryby pracy

CHLODZENIE

- Wybierz tryb chtodzenia, aby obnizy¢ temperature w pomieszczeniu. Nacisnij kilkakrotnie
przycisk MODE, az zaswieci sie dioda LED trybu COOL (CHLODZENIE).

- Nacisnij przycisk,w gore”/,w dot’, aby ustawi¢ temperature wyswietlang na ekranie. Temperature
mozna ustawic¢ w zakresie od 16 °C do 32 °C.

- Nacisnij kilkakrotnie przycisk SPEED, az zaswieci sie wskaznik zadanej predkosci obrotowej
wentylatora.

« Aby sterowac kierunkiem przeptywu powietrza w poziomie, nalezy recznie wyregulowac zaluzje
wewnetrzna.

UWAGA!
Klimatyzator zatrzyma sie, jesli temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz wybrana.

WENTYLACJA

- Nacisnij kilkakrotnie przycisk MODE, az zaswieci sie dioda LED pracy WENTYLATORA. W trybie
wentylacji powietrze w pomieszczeniu podlega cyrkulacji, ale nie jest chtodzone.

- Nacisnij kilkakrotnie przycisk SPEED, aby wybrac¢ zgdang predkos¢ obrotowa wentylatora.

OSUSZANIE

- Nacisnij przycisk MODE na panelu kontrolnym lub pilocie, zaswieci sie dioda LED trybu
OSUSZANIA. W tym trybie wentylator pracuje automatycznie z niska predkoscig i zmiana
predkosci obrotowej wentylatora nie jest mozliwa.

19



EBERG PL

« Uzytkownik powinien podtaczy¢ waz do odptywu skroplin w dolnej czesci urzadzenia.

TRYB PRACY NOCNEJ - SLEEP
- Te funkcje mozna wiaczy¢ / wylaczyc¢ tylko za pomoca pilota zdalnego sterowania.
« Tryb nocny mozna aktywowaé w trybie chfodzenia i ogrzewania (tryb ogrzewania jest
opcjonalny).

+ W trybie chtodzenia po 1 godzinie zadana temperatura zostanie podwyzszona o 1°C, po
kazdej kolejnej godzinie zadana temperatura zostanie ponownie podwyzszona o kolejny 1°C.

5.3.3. USTAWIENIE TIMERA (W ZAKRESIE 1-24H)

Timer w tym urzadzeniu moze dziata¢ na dwa sposoby:

+ Aby wytaczy¢ (gdy urzadzenie jest wtgczone):

- Nacisnij przycisk Timer, aby wtaczy¢ funkcje timera.

- Naciskaj przycisk ,w goére”/,w dot’, aby ustawi¢ opdznienie czasu wytgczenia urzadzenia.
+ Aby wiaczy¢ (gdy urzadzenie jest wytaczone):

- Nacisnij przycisk Timer, aby wtaczy¢ funkcje timera.

- Naciskaj przycisk w goére / w dot, aby ustawi¢ op6znienie czasu wtaczenia urzadzenia.

+ Aby anulowa¢ ustawienia timera:

- Nacisnij kilkakrotnie przycisk,w gére”/,w dét’, az dioda LED pokaze, 00"

Uwaga! Naci$niecie przycisku POWER spowoduje réwniez wyjscie z ustawien timera.

5.3.4 Automatyczne rozmrazanie

Podczas pracy urzadzenia, w niskich temperaturach pomieszczenia, na parowniku moze
gromadzic sie szron. Urzadzenie automatycznie rozpocznie rozmrazanie, a dioda POWER zacznie
migacd. Proces odszraniania jest nastepujacy:

A. Gdy urzadzenie pracuje w trybie chtodzenia lub osuszania, a czujnik temperatury wykrywa,
ze temperature cewki parownika wynosi ponizej -1°C, zatrzymaniu ulega wéwczas praca
sprezarki na 10 minut. Po tym czasie lub gdy temperatura osiggnie 7°C, urzadzenie uruchamia sie
ponownie w trybie chtodzenia.

B. Gdy urzadzenie pracuje w trybie osuszania, gdy czujnik temperatury cewki parownika wykryje,
ze temperatura parownika spadta ponizej 40 °C, a réznica temperatur miedzy temperatura
cewki parownika a temperaturg w pomieszczeniu spadnie ponizej 19 °C, po 20 minutach pracy
sprezarki, urzadzenie rozpocznie odszranianie przez 5 minut, a wskaznik zasilania miga.

5.3.5 OCHRONA PRZED PRZECIAZENIEM
W przypadku zaniku zasilania, w celu ochrony sprezarki, nastepuje 3-minutowe opdznienie
ponownego uruchomienia sprezarki.

5.4 ODPROWADZANIE SKROPLIN
System samoczynnego odparowywania.

System samoczynnego odparowania skroplin wykorzystuje zebrang wode do chtodzenia
systemu chtodniczego, aby zapewnic¢ lepsza wydajnos¢ urzadzenia. Nie ma potrzeby oprézniania
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zbiornika na skropliny w trybie chtodzenia, z wyjatkiem trybu osuszania i warunkéw wysokiej
wilgotnosci.

Woda kondensacyjna odparowuje ze skraplacza i jest usuwana przez waz wylotowy.

W przypadku pracy ciagtej lub bez nadzoru w trybie osuszania i ogrzewania (funkcja
opcjonalna) nalezy podtaczy¢ waz do odprowadzania skroplin (w zestawie) do urzadzenia.
Woda kondensacyjna moze samodzielnie sptywa¢ do pojemnika lub mozna wypuszcza¢ ja
grawitacyjnie np. do odptywy kanalizacji.

Drenaz ciagty:
» Wylaczy¢ urzadzenie przed rozpoczeciem przygotowania do drenazu ciggtego.
+ Wyja¢ zatyczke korka spustowego i przechowywac ja w bezpiecznym miejscu.

- Pewnie i prawidtowo podtaczy¢ waz do odptywu skroplin i upewni¢ sig, ze nie jest zagiety
i wolny od przeszkod.

+ Umiesci¢ wylot weza nad odptywem lub wiadrem i upewni¢ sie, ze woda moze swobodnie
wyptywac z urzadzenia.

- Nie zanurza¢ korica weza w wodzie. W przeciwnym razie moze to spowodowac niedroznos¢
w weza.

Aby unikna¢ rozlania wody:

« Poniewaz podcisnienie w tacy ociekowej kondensatu jest duze, przechyli¢ waz spustowy w dot
w kierunku podtogi. Whasciwe jest, aby stopien nachylenia przekraczat 20 stopni.

- Wyprostowac waz, aby unikna¢ zagiec i zatoréw w wezu.

6. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

6.1. CZYSZCZENIE FILTRA POWIETRZA
(zalecane raz na dwa tygodnie)

Kurz zbierajacy sie na filtrze ogranicza przeptyw powietrza do urzadzenia. Ograniczony
przeptyw powietrza zmniejsza natomiast wydajnos¢ systemu i jesli zostanie zablokowany,
moze spowodowac uszkodzenie urzadzenia. Filtr powietrza wymaga regularnego czyszczenia.
Filtr powietrza mozna zdja¢, aby ufatwic¢ czyszczenie. Nie wolno korzysta¢ z urzadzenia bez
zamontowanego filtra powietrza, poniewaz moze to spowodowac zanieczyszczenie parownika.
1. Nacisnij przycisk POWER, aby wytaczy¢ urzadzenie i odtgcz przewdd zasilajacy.

2. Zdjac siatke filtra z urzadzenia.

3. Za pomoca odkurzacza usuna¢ kurz z filtra.
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4, Odwréc filtr i przeptucz go pod biezacg woda.
5.Pozwdl wodzie przeptywac przez filtr w kierunku przeciwnym do przeptywu powietrza.
Odstawic na bok i pozostawic filtr do catkowitego wyschniecia przed ponowna instalacja.

| []
mr
4

Nie dotyka¢ powierzchni parownika gotymi rekami, poniewaz moze to spowodowac zranienie.

6.2. SERWISOWANIE CZYNNIKA CHLODNICZEGO

Szczegdtowe zasady postepowania oraz zasady bezpieczenistwa ktére musza by¢ bezwzglednie
przestrzegane podczas wszelkich prac z czynnikiem chtodniczym sa szczegétowo opisane
wrozdziale 2.2. SRODKIOSTROZNOSCI PODCZAS SERWISOWANIA URZADZENIA NAPEENIONEGO
CZYNNIKIEM R290 niniejszej instrukcji obstugi.

Podstawowe zasady postepowania s nastepujace:

1. Gaz / opary s3 ciezsze od powietrza. Moze gromadzi¢ sie w ograniczonych przestrzeniach,
szczegdlnie na poziomie gruntu lub ponizej.

2. Wyeliminowa¢ wszelkie mozliwe Zrédfa zaptonu.

3. Stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (SOI).

4. Ewakuowac zbedny personel, odizolowac i przewietrzy¢ pomieszczenie.

5. Unika¢ kontaktu z oczami, skéra lub ubraniem. Nie wdycha¢ oparéw ani gazu.

6. Zapobiec przedostaniu sie do kanalizacji i wéd publicznych.

7. Zabezpiecz zrédto uwolnienia (wycieku), jesdli jest to bezpieczne. Rozwaz uzycie rozpylonej
wody w celu rozproszenia oparéw.

8. Odizolowac obszar do czasu rozproszenia gazu. Przewietrzy¢ pomieszczenie i przeprowadzic¢
test gazu przed wejsciem do pomieszczenia. Po wycieku skontaktowac sie z wtasciwymi stuzbami
(straz pozarna).
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7.ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

EBERG

PROBLEM

POTENCJALNA PRZYCZYNA

ROZWIAZANIE - DZIALANIE
NAPRAWCZE

Urzadzenie nie dziata

Sprawdz doktadnie podtaczenie
zasilania.

Podtgcz ponownie urzadzenie do zrodta
zasilania.

Sprawdz, czy $wieci sie wskaznik
poziomu wody.

Oproznij tace ociekowa, wyjmujac
gumowy korek spustowy.

Sprawdz temperature
W pomieszczeniu.

Zakres temperatury roboczej to 5-35 °C.

Urzadzenie pracuje
ze zmniejszong
wydajnoscia.

Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest
zabrudzony.

Wyczys$¢ filtr powietrza.

Sprawdz, czy kanat powietrzny nie jest
zablokowany.

Usun przeszkode.

Sprawdz, czy drzwi lub okno pokoju sg
otwarte.

Zamknij drzwi i okna.

Sprawdz, czy wybrano zadany
tryb pracy i czy temperatura jest
prawidtowo ustawiona.

Ustaw tryb i temperature na
odpowiednig nastawe zgodnie
z instrukcja.

Rura odprowadzajgca ciepte powietrze
jest odfgczona.

Upewnij sie, ze rura odprowadzajaca
ciepte powietrze jest dobrze
zamocowana.

Wyciek wody

Wyciek podczas przenoszenia.

Oproznij zbiornik na wode przed
transportem.

Sprawdz, czy waz spustowy nie jest
zagiety lub zagiety.

Wyprostuj waz, aby unikngé powstania
zatorow.

Sprawdz, czy urzadzenie jest dobrze
zamocowane.

Ustaw urzadzenie na poziomym
i stabilnym podtozu.

Sprawdz, czy nie ma luznych,
wibrujgcych czesci.

Zabezpieczyé i dokrecié czesci.

Dzwiek przypomina przeptywajaca
wode.

Dzwiek pochodzi z przeptywajgcego
czynnika chfodniczego. To normalne.

Wyswietla sie kod
btedu

kondensatu.

EO Btedy komunikacji miedzy ptytg Skontaktuj sie z centrum serwisowym.
gtéwna a ptytka wyswietlacza.

E1 Awaria czujnika temperatury otoczenia | Skontaktuj sie z centrum serwisowym.

E2 Awarie czujnika temperatury chtodnicy. | Skontaktuj sie z centrum serwisowym.

Ft Alarm wysokiego poziomu Oproznij tacke ociekowa wyjmujgc

gumowy korek.
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8. PRZECHOWYWYANIE, WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

8.1. PRZECHOWYWANIE

Diugotrwate przechowywanie - jesli urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy okres czasu
(wiecej niz kilka tygodni), najlepiej wyczysci¢ urzadzenie i catkowicie je wysuszy¢. Prosze
przechowywac urzadzeni zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1. Odtacz urzadzenie od zrédta zasilania i odepnij rure odprowadzajacy ciepte powietrze oraz
zestaw okienny, ktére nalezy przechowywac razem z urzadzeniem.

2. Spusc¢ pozostata wode z urzadzenia.

3. Wyczys¢ filtr i pozostaw go do catkowitego wyschniecia w zacienionym miejscu.

4. Ponownie zainstaluj filtr na swoim miejscu.

5. Podczas przechowywania urzadzenie nalezy trzyma¢ w pozycji pionowe;j.

6. Nalezy przechowywac urzadzenie w wentylowanym i suchym pomieszczeniu.

UWAGA!

Parownik wewnatrz maszyny nalezy osuszy¢ przed zapakowaniem urzadzenia, aby uniknag¢
uszkodzenia podzespotéw i powstania plesni. Odfacz urzadzenie i umies¢ je w suchym,
otwartym miejscu na kilka dni, aby je wysuszy¢. Innym sposobem na osuszenie urzadzenia
jest wiaczenie urzadzenia, ustawienie trybu wentylacji przy niskiej predkosci i utrzymanie tego
stanu do wyschniecia rury drenazowej, tak aby utrzymac¢ wnetrze urzadzenia suchym i zapobiec
tworzeniu sie plesni.

8.2. WYCOFANIE Z EKSPLOATACJI

A Uwalnianie czynnika chlodniczego do atmosfery jest surowo zabronione!

Takie oznakowanie informuje, ze sprzet ten, po okresie jego uzytkowania nie
moze by¢ umieszczany tacznie z innymi odpadami pochodzacymi z gospodarstwa
domowego. Uzytkownik jest zobowigzany do oddania go do punktu prowadzacego
zbidrke zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzacy zbidrke,
w tym lokalne punkty zbiérki, sklepy oraz gminne jednostki, tworza odpowiedni
system umozliwiajacy oddanie tego sprzetu. Wtasciwe postepowanie ze zuzytym
sprzetem elektrycznym i elektronicznym przyczynia sie do unikniecia szkodliwych
dla zdrowia ludzi i S$rodowiska naturalnego konsekwencji, wynikajacych
z obecnosci sktadnikéw niebezpiecznych oraz niewtasciwego sktadowania
i przetwarzania takiego sprzetu. Utylizacje nalezy przeprowadzac w sposéb wiasciwy
i przyjazny dla srodowiska zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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Contens

INTROTUCTORY INFORMATION
RULES OF SAFETY

PRODUCT DESCRIPTION
INSTALLATION

OPERATION

CLEANING AND MAINTENANCE
TROUBLESHOOTING

STORAGE AND DECOMISSIONING

O N WD =

Before using the device, please read this manual carefully and keep it for future reference

1. INTROTUCTORY INFORMATION

Portable air conditioner EBERG RIO is great cooling solution for single rooms, creating a comfortable
atmosphere in your space. It also has ventilation and dehumidifying function for circulating air
and removal of moisture. It is self-contained system that do not require any permanent installation
allowing you to move to the space in which it is most needed. It is commonly used in kitchen,
temporary-resided, computer rooms, garages, and many other places where installation of Air-
conditioner Outdoor Unit is limited.

The environmentally friendly R290 is used as the refrigerant. R290 has no damaging influence on
the ozone layer (ODP), a negligible greenhouse effect (GWP) and is available worldwide. Because
of its efficient energy properties, R290 is highly suitable as a coolant for this application. Special
precautions must be taken into consideration due to the coolant’s high flammability.

1.2 SYMBOLS FROM THE UNIT AND USER MANUAL

This unit uses a flammable refrigerant.
If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating part, it will create

harmful gas and there is risk of fire.

Read the USER MANUAL carefully before operation.

E

Further information is available in the USER MANUAL, SERVICE MANUAL, and the

@ Service personnel are required to carefully read the USER MANUAL and SERVICE

MANUAL before operation.
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THE FOLLOWING SHOULD ALWAYS BE OBSERVED FOR SAFETY

L] i

«  This device is intended for private (domestic) use only, in closed rooms. The product is not
intended for outdoor use.

- Thisappliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance
shall not be made by children without supervision.

«  Theunitis designed only for use with R-290 (propane) gas as the designated refrigerant.

«  Therefrigerant loop is sealed. Only a qualified technician should attempt to service!

« Do not discharge the refrigerant into the atmosphere.

. R-290 (propane) is flammable and heavier than air.

. It collects first in low areas but can be circulated by the fans.

. If propane gas is present or even suspected, do not allow untrained personnel to attempt to
find the cause.

«  The propane gas used in the unit has no odor.

«  The lack of smell does not indicate a lack of escaped gas.

. If a leak is detected, immediately evacuate all persons from the store, ventilate the room and
contact the local fire department to advise them that a propane leak has occurred.

. Do not let any persons back into the room until the qualified service technician has arrived and
that technician advises that it is safe to return to the room.

. No open flames, cigarettes or other possible sources of ignition should be used inside or in the
vicinity of the units.

. Component parts are designed for propane and non-incentive and non-sparking. Component
parts shall only be replaced with identical repair parts.
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2. RULES ON SAFETY

Your safety is the most important thing we concerned!

Please read this manual carefully and fully understand before operating your
appliance.

2.1 OPERATIONAL PRECAUTIONS

. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or
similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

«  The appliance shall be disconnected from its power source during service.

. Always operate the unit from a power source of equal voltage, frequency and rating as indicated
on the product identification plate.

. Always use a power outlet that is grounded.

. Unplug the power cord when cleaning or when not in use.

. Do not operate with wet hands. Prevent water from spilling onto the unit.

. Do not immerse or expose the unit to rain, moisture or any other liquid.

. Do not leave the unit running unattended. Do not tilt or turn over the unit.

. Do not unplug while the unit is operating.

. Do not unplug by pulling on the power cord.

. Do not use an extension cord or an adapter plug.

. Do not put objects on the unit.

« Do not climb or sit on the unit.

. Do not insert fingers or other objects into the air outlet.

+ Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the unit.

. Do not operate the unit if it is dropped, damaged or showing signs of product malfunction.

. Do not clean the appliance with any chemicals.

. Ensure the unit is far away from fire, inflammable, or explosive objects.

«  The unit shall be installed in accordance with national wiring regulations.

. Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those
recommended by the manufacture.

«  The appliance shall be stored in a room without continuously operation sources (for example:
open flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).

«  The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.

. Do not piece or burn, even after use.

. Be aware that refrigerants may not contain an odour.

. Pipe-work shall be protected from physical damage and shall not be installed in an unventilated
space, if that space is smaller than 10m?.

- Compliance with national gas regulations shall be observed.

. Keep any required ventilation openings clear of obstruction.

«  The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the
room area as specified for operation.

hold a current valid certificate from an industry-accredited assessment authority,
which authorizes their competence to handle refrigerants safely in accordance with
an industry, recognized assessment specification.

; Any person whoisinvolved with working on or breaking into a refrigerant circuit should
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Servicing shall only be performed as recommended by the equipment manufacturer.

A Maintenance and repair requiring the assistance of other skilled personnel shall be
carried out under the supervision of the person competent in the use of flammable
refrigerants.

If you don't understand something or need help, please contact the dealer services.

2.2. PRECAUTIONS DURING MAINENANCE OF THE UNIT FILLED WITH R290

Please follow these warnings when to undertake the following when servicing an appliance with
R290.
2.2.1. GENERAL INSTRUCTIONS

1. INFORMATION ON SERVICING

1.1 Checks to the area

Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are
necessary to ensure that the risk of ignition is minimised. For repair to the refrigerating system,
the following precautions shall be complied with prior to conducting work on the system.

1.2 Work procedure

Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimise the risk of a flammable
gas or vapour being present while the work is being performed.

1.3 General work area
All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of
work being carried out. Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace
shall be sectioned off. Ensure that the conditions within the area have been made safe by control
of flammable material.

1.4 Checking for presence of refrigerant

The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work,
to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak
detection equipment being used is suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking,
adequately sealed or intrinsically safe.

1.5 Presence of fire extinguisher

If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts,
appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO,
fire extinguisher adjacent to the charging area.

1.6 No ignition sources

No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any
pipe work that contains or has contained flammable refrigerant shall use any sources of ignition
in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition sources,
including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation,
repairing, removing and disposal, during which flammable refrigerant can possibly be released
to the surrounding space. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be
surveyed to make sure that there are no flammable hazards or ignition risks. “No Smoking” signs
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shall be displayed.

1.7 Ventilated area

Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the
system or conducting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period
that the work is carried out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and
preferably expel it externally into the atmosphere.

1.8 Checks to the refrigeration equipment

Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the
correct specification. At all times the manufacturer’s maintenance and service guidelines shall
be followed. If in doubt consult the manufacturer’s technical department for assistance. The
following checks shall be applied to installations using flammable refrigerants:

- The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing
parts are installed;

- The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;

- If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the
presence of refrigerant;

» Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are
illegible shall be corrected;

- Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be
exposed to any substance which may corrode refrigerant containing components, unless the
components are constructed of materials which are inherently resistant to being corroded or are
suitably protected against being so corroded.

1.9 Checks to electrical devices

Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and
component inspection procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no
electrical supply shall be connected to the circuit until it is satisfactorily dealt with. If the
fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an adequate
temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all
parties are advised. Initial safety checks shall include:

- That capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of
sparking;

- That there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or
purging the system;

- That there is continuity of earth bonding.

2. REPAIRS TO SEALED COMPONENTS

2.1 During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from
the equipment being worked upon prior to any removal of sealed covers, etc. If it isabsolutely
necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently
operating form of leak detection shall be located at the most critical point to warn of a potentially
hazardous situation.

2.2 Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical
components, the casing is not altered in such a way that the level of protection is affected. This
shall include damage to cables, excessive number of connections, terminals not made to original
specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc. Ensure that apparatus is mounted
securely. Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve
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the purpose of preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in
accordance with the manufacturer’s specifications.

NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection
equipment. Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.

3. REPAIRTO INTRINSICALLY SAFE COMPONENTS

Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring
that this will not exceed the permissible voltage and current permitted for the equipment in
use. Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the
presence of a flammable atmosphere. The test apparatus shall be at the correct rating. Replace
components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition
of refrigerant in the atmosphere from a leak.

4. CABLING

Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp
edges or any other adverse environmental effects. The check shall also take into ccount the
effects of aging or continual vibration from sources such as compressors or fans.

5. DETECTION OF FLAMMABLE REFRIGERANTS

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or
detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall
not be used.

6. LEAK DETECTION METHODS

The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable
refrigerants.Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the
sensitivity may not be adequate, or may need re-calibration. (Detection equipment shall be
calibrated in a refrigerant-free area.) Ensure that the detector is not a potential source of ignition
and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of
the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and the appropriate
percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.Leak detection fluids are suitable for use with
most refrigerants but the use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine
may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work. If a leak is suspected, all naked
flames shall be removed/extinguished. If a leakage of refrigerant is found which requires brazing,
all of the refrigerant shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves)
in a part of the system remote from the leak. Oxygen free nitrogen (OFN) shall then be purged
through the system both before and during the brazing process.

7. REMOVAL AND EVACUATION

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs — or for any other purpose -
conventional procedures shall be used. However, it is important that best practice is followed
since flammability is a consideration. Thefollowing procedure shall be adhered to:

- Remove refrigerant;

« Purge the circuit with inert gas;

- Evacuate;

« Purge again with inert gas;

- Open the circuit by cutting or brazing.
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The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. The system shall be
“flushed” with OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times.
Compressed air or oxygen shall not be used for this task. Flushing shall be achieved by breaking
the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the working pressure is achieved,
then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This process shall be repeated
until no refrigerant is within the system. When the final OFN charge is used, the system shall be
vented down to atmospheric pressure to enable work to take place. This operation is absolutely
vital if brazing operations on the pipe-work are to take place. Ensure that the outlet for the
vacuum pump is not close to any ignition sources and there is ventilation available.

8. CHARGING PROCEDURES

In addition to conventional charging procedures, the following requirements shall be followed.
- Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging
equipment. Hoses orlines shall be as short as possible to minimise the amount of refrigerant
contained in them.

- Cylinders shall be kept upright.

- Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant.

- Label the system when charging is complete (if not already).

- Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.

Prior to recharging the system it shall be pressure tested with OFN. The system shall be leak
tested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be
carried out prior to leaving the site.

9. DECOMMISSIONING

Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar
with the equipment and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are
recovered safely. Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken
in case analysis is required prior to re-use of reclaimed refrigerant. It is essential that electrical
power is available before the task is commenced.

a. Become familiar with the equipment and its operation.

b. Isolate system electrically.

c. Before attempting the procedure ensure that: mechanical handling equipment is availa
ble, if required, for handling refrigerant cylinders; all personal protective equipment is availa
ble and being used correctly; the recovery process is supervised at all limes by a competent
person;recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.

d. Pump down refrigerant system, if possible.

e. If a vacuum is not possible, make a manifold so thai refrigerant can be rema ved from various
parts of the system.

f. Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.

g. Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer’s instruc tions.

h. Do not overfill cylinders. (No mare than 80 % volume liquid charge).

i. Do not exceed the maximum working pres sure of the cylinder, even temporarily.

j. When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the
cylinders and the equipment are rema ved from sile promptly and all isolation valves on the
equipment are closed off. k. Recovered refrigerant shall not be charged inio another refrigeration
system unless it has been cleaned and checked.
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10. LABELLING

Equipment shall be labelled stating thai it has been decommissioned and emptied of refrigerant.
The label shall be dated and signed. Ensure thai there are labels on the equipment stating the
equipment contains flammable refrigerant.

11. RECOVERY

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, il is
recommended good practice thatall refrigerants are removed safely. When transferring refrigerant
inio cylinders, ensure thai only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure
thai the correct number of cylinders for holding the system charge are available. All cylinders to
be used are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special
cylinders for the recovery of refrigerant}. Cylinders shall be complete with pressure relief valve
and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders are evacuated
and, if possible, cooled before recovery occurs.

The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning
the equipment thai is at hand and shall be suitable for the recovery of flammable refrigerants. In
addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses
shall be complete with leakfree disconnect couplings and in good condition. Before using the
recovery machine, check thai il is in satisfactory working order, has been properly maintained
and thai any associated electrical components are sealed to prevent ignition in the event of
a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt.

The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery
cylinder, and the relevant Waste Transfer Note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units
and especially not in cylinders. If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that
they have been evacuated to an acceptable level to make certain thai flammable refrigerant does
not remain within the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning the
compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be employed to
accelerate this process. When oil is drained from a system, il shall be carried out safely.

COMPETENCE OF SERVICE PERSONNEL GENERAL

Special training additional to usual refrigerating equipment repair procedures is required when
equipment with flammable refrigerants is affected. In many countries, this training is carried out
by national training organisations that are accredited to teach the relevant national competency
standards that may be set in legislation. The achieved competence should be documented by
a certificate.

TRAINING

The training should include the substance of the following: Information about the explosion
potential of flammable refrigerants to show that flammables may be dangerous when handled
without care. Information about potential ignition sources, especially those that are not obvious,
such as lighters, light switches, vacuum cleaners, electric heaters. Information about the different
safety concepts: Unventilated - (see Clause GG.2) Safety of the appliance does not depend
on ventilation of the housing. Switching off the appliance or opening of the housing has no
significant effect on the safety. Nevertheless, itis possible that leaking refrigerant may accumulate
inside the enclosure and flammable atmosphere will be released when the enclosure is opened.
Ventilated enclosure - (see Clause GG.4) Safety of the appliance depends on ventilation of the
housing. Switching off the appliance or opening of the enclosure has a significant effect on the
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safety. Care should be taken to ensure a sufficient ventilation before. Ventilated room - (see
Clause GG.5) Safety of the appliance depends on the ventilation of the room. Switching off the
appliance or opening of the housing has no significant effect on the safety. The ventilation of
the room shall not be switched off during repair procedures. Information about the concept of
sealed components and sealed enclosures according to IEC 60079-15:2010.

Information about the correct working procedures:

a) Commissioning

- Ensure that the floor area is sufficient for the refrigerant charge or that the ventilation duct is
assembled in a correct manner.

- Connect the pipes and carry out a leak test before charging with refrigerant.

- Check safety equipment before putting into service.

b) Maintenance

- Portable equipment shall be repaired outside or in a workshop specially equipped for servicing
units with flammable refrigerants.

- Ensure sufficient ventilation at the repair place.

- Be aware that malfunction of the equipment may be caused by refrigerant loss and a refrigerant
leak is possible.

- Discharge capacitors in a way that won't cause any spark. The standard procedure to short
circuit the capacitor terminals usually creates sparks.

- Reassemble sealed enclosures accurately. If seals are worn, replace them. « Check safety
equipment before putting into service.

¢) Repair

- Portable equipment shall be repaired outside or in a workshop specially equipped for servicing
units with flammable refrigerants.

- Ensure sufficient ventilation at the repair place.

- Be aware that malfunction of the equipment may be caused by refrigerant loss and a refrigerant
leak is possible.

- Discharge capacitors in a way that won't cause any spark.

- When brazing is required, the following procedures shall be carried out in the right order:

- Remove the refrigerant. If the recovery is not required by national regulations, drain the
refrigerant to the outside. Take care that the drained refrigerant will not cause any danger. In
doubt, one person should guard the outlet. Take special care that drained refrigerant will not
float back into the building.

- Evacuate the refrigerant circuit.

- Purge the refrigerant circuit with nitrogen for 5 min.

- Evacuate again. - Remove parts to be replaced by cutting, not by flame.

- Purge the braze point with nitrogen during the brazing procedure.

- Carry out a leak test before charging with refrigerant.

- Reassemble sealed enclosures accurately. If seals are worn, replace them. « Check safety
equipment before putting into service.

d) Decommissioning

- If the safety is affected when the equipment is putted out of service, the refrigerant charge shall
be removed before decommissioning.

- Ensure sufficient ventilation at the equipment location.

- Be aware that malfunction of the equipment may be caused by refrigerant loss and a refrigerant
leak is possible.

- Discharge capacitors in a way that won't cause any spark.
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- Remove the refrigerant. If the recovery is not required by national regulations,

- drain the refrigerant to the outside. Take care that the drained refrigerant will not

« cause any danger. In doubt, one person should guard the outlet. Take special

- care that drained refrigerant will not float back into the building. - Evacuate the refrigerant
circuit.

- Purge the refrigerant circuit with nitrogen for 5 min.

- Evacuate again.

« Fill with nitrogen up to atmospheric pressure.

- Put a label on the equipment that the refrigerant is removed.

e) Disposal

- Ensure sufficient ventilation at the working place.

- Remove the refrigerant. If the recovery is not required by national regulations, drain the
refrigerant to the outside. Take care that the drained refrigerant will not cause any danger. In
doubt, one person should guard the outlet. Take special care that drained refrigerant will not
float back into the building.

- Evacuate the refrigerant circuit.

- Purge the refrigerant circuit with nitrogen for 5 min.

- Evacuate again.

« Cut out the compressor and drain the oil.

Transportation, marking and storage for units that employ flammable refrigerants

Transport of equipment containing flammable refrigerants

Attention is drawn to the fact that additional transportation regulations may exist with respect
to equipment containing flammable gas. The maximum number of pieces of equipment or the
configuration of the equipment, permitted to be transported together will be determined by the
applicable transport regulations.

Marking of equipment using signs

Signs for similar appliances used in a work area generally are addressed by local regulations
and give the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs for a work
location. All required signs are to be maintained and employers should ensure that employees
receive suitable and sufficient instruction and training on the meaning of appropriate safety
signs and the actions that need to be taken in connection with these signs. The effectiveness of
signs should not be diminished by too many signs being placed together. Any pictograms used
should be as simple as possible and contain only essential details.

Disposal of equipment using flammable refrigerants
See national regulations.

Storage of equipment/appliances

The storage of equipment should be in accordance with the manufacturer’s instructions. Storage
of packed (unsold) equipment Storage package protection should be constructed such that
mechanical damage to the equipment inside the package will not cause a leak of the refrigerant
charge. The maximum number of pieces of equipment permitted to be stored together will be
determined by local regulations.
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3. PRODUCT DESCRIPTION
3.1 PRODUCT DIAGRAM

Control panel

Air outlet with adjustable louver
Handle

Air inlet with filter

Caster

Drainage hole

Air exhaust
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3.2. FEATURES

. High Capacity in a compact size with cooling, dehumidifying and fan function.
«  Temperature setting and display.

. LED Digital display.

. Electronic control with built-in timer, sleep mode.

- Self-evaporating system for better efficient.

- Auto shut off when tank full.

. Automatic restart in the event of power outage.

- Auto defrosting function at low ambient temperatures.
. Remote control.

«  2-speedfan.

- Casters for easy mobility.
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4. INSTALLATION
4.1 UNPACKING

« Unpack the carton and take the appliance and accessories out.

« Check the device after unpacking for any damage or scratches on it.
Accessories:

Exhaust hose

Hose connector

Window kit adapter

Remote control

Window kit
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4.2 LOCATION OF AIR CONDITIONER

. If tipped more than 45°, allow the unit to set
upright for at least 24 hours before start up.

. Place the unit on a firm, level surface in an area
with at least 50cm of free space around it to
allow for proper air circulation.

. Do not operate in close proximity to walls,
curtains, or other objects that may block air
inlet and outlet. Keep the air inlet and outlet
free of obstacles.
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Never install the unit where it could be subject to:

. Heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other products that products that
produce heat.

. Direct sunlight

«  Mechanical vibration or shock

. Excessive dust

. Lack of ventilation, such as cabinet or bookcase

«  Uneven surface

WARNING!
Install the unit in rooms which exceed 10 m?.

Do not install the unit in a place where inflammable gas may leak.

NOTE!
@ The manufacture may provide other suitable example or may provide
additional information about the refrigerant odour.

4.3 ATTACH THE EXHAUST HOSE

The air conditioner requires being vented outside so that the exhaust air can escape the room
which coming from the appliance contains waste heat and moisture.

Do not replace or extend exhaust hose which will result in decreased efficiency, even worse shut
down the unit due to low backpressure.

Step 1
Connect the hose connector to one end of the exhaust hose.

Step 2

Connect the windows kit adapter to the other end of the exhaust hose.

L
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Step 3
Extend the adjustable window kit the length of your window. Connect the exhaust hose to the
window Kkit.

Step 4

Close your window to secure the kit in place. It needs to hold the windows kit firmly in place,
secure the window kit with duct tape if required. It is recommended that the gap between the
adapter and the sides of the window should be sealed off for maximum efficiency.

Step 5
Attach the hose connector to the exhaust air outlet of unit.

Step 6
Adjusting the length of the flexible exhaust hose, and avoid bends in the hose. Then place AC
near an electrical outlet.
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Step 7
Adjust the louver at the air outlet, and then switch on the unit.

NOTE!
In the case of a traditional tilt window, use the special flexible EBERG ClimaLock window seal (not
included).

5. OPERATION
5.1 CONTROL PANEL AND DISPLAY

1. POWER - Press to switch the machine on or off.
2. MODE - Press to switch the operation mode between fan, cooling and dehumidifier.
3. SPEED - Press to switch the fan speed between HIGH and LOW
4. DOWN - Decreasing the desired temperature or timer setting.
5. UP-Increasing the desired temperature(16°C 32 °C) or timer setting.
6. TIMER - Sets a time for the unit to automatically start or stop.
7. SLEEP - Press to turn on sleep mode or off.
8. LOCK - Press to turn on or turn off the child lock function
LED DISPLAY
1. High Fan Speed
¢ 8 2. Low Fan Speed
‘ ’ 3.  Timer
s | | ~ 4. Dehumidifier Mode
O——2 W * & —0 5. Cooling Mode
®——4a O ——0 6. Fan Mode
g 7. Sleep
O—C* F 9 9 Wi
10. Display Window
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5.2 CONFIGURATION OF CONNECTION WITH WI-FI WIRELESS NETWORK AND
MOBILE APPLICATION

1. In order to be able to remotely control a configured device using the mobile application, it
must remain connected to the power network, be turned on, be within the range of the Wi-Fi
network saved in its memory (with the name SSID and password set during configuration),
this network must access the internet and ports may not be blocked.

2. The operation of the device can only be controlled by one mobile application at a time. If
you want to change the phone which the device is operated to another one, please uninstall
the device in the application and then configure the connection with the new phone as
described in the manual.

5.2.1. Scan the corresponding QR code to get directly to the download.
The “EBERG” app is available for android and iOS.

5.2.2. Register and log in to the application.

5.2.3. Connect the device to the power supply and make sure that it is within the range of the
network.

5.2.4. Activate the WIFI function in the settings of your appliance.

5.2.5. Place the appliance at a distance of about 5 meters to your router.

5.2.6. As long as the power is turned on, the WIFI indicator flashes. After 3 minutes, the status
will be canceled if there is no network configuration, and the indicator light is off. If you need to
reconnect the WIFI, long press the “timer” button for 5 second to start the network configuration,
the WIFI indicator flashes again.

Method 1

Connected via Bluetooth

Open the bluetooth of your mobile phone or other device.

When WIFI indicator flashes, open “EBERG” APP, the unit will connected via bluetooth
automatically.

Method 2

+ When WIFI indicator flashes, open “EBERG", select “Add Device"-“Large Home Appliances”-
“Portable Air Conditioner’, and follow the instructions on the display.

«  Your network, in which the device will be used, must operate in the 2.4GHz band.

« Make sure the Wi-Fi indicator is blinking fast. Confirm blinking in the app.

«  The process of searching for a wireless device in the Wi-Fi network will begin.

Note: Once the appliance has been successfully connected, the WIFI lamp lights up. Now you can
operate the appliance using the app.

Press and hold the Timer button for about 5 seconds, the appliance disconnect, the WIFI lamp
lights off.

Note: In case of any problems, please follow the prompts of the mobile application.
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5.2 REMOTE CONTROL

5.3 SETTINGS
5.3.1 Start-up and shut down
« Press POWER to turn the unit on.
«The unit runs in in FAN as default.
« Press MODE button to select the desired operation mode.
« Press POWER again to turn off the power.
5.3.2 Operation mode
The unit has four operation modes: Cool, dry, fan, sleep.
A. Cooling your room
« Select the cool mode to lower the temperature in your room.
« Press MODE button repeatedly until the LED of COOL operation lights up.
- Press Up/Down button to adjust the temperature which is displayed on the screen. The
temperature can be set between 16°C and 32°C.
« Press SPEED button repeatedly until the desired fan speed indicator lights up.
«To control the direction of the air flow horizontally, please adjust the inner louver by hand.
Note The air conditioner stops if the room temperature is lower than selected temperature.
B. Ventilating your room
- Press MODE button repeatedly until the LED of FAN operation lights up.
- In ventilation mode the room air is circulated, but not cooled.
- Press SPEED button repeatedly to select the fan speed as desired.

C. Drying your room

« Press MODE button on the control panel or remote control, the LED of DRY operation lights
up. The fan speed is unable to select.

- User should connect the hose to the drain outlet at the bottom of the unit.

Note: In this mode, the fan speed switches over to low speed and cannot be selected.

D. Sleep mode this function can only be used with a remote control
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The sleep mode can be activated when in cool mode and heat mode.

In cool mode:

After 1 hour the preset temperatureis increased by 1°C, after another hour the preset temperature
will again be increased by 1 °C.

5.3.3 TIMER SETTING Thour-24hours:
The timer has two ways of operation:

- To turn off (When power on).
«To turn on (When power off).
« Cancel timer.

5.3.4 Automatic Defrost

At low room temperatures, frost may buildup at the evaporator during operation. The unit will
automatically start defrosting and the POWER LED blinking. The defrost control sequence is as
follows:

A. When the unit operates in the cooling operation, drying operation, the ambient temperature
sensor senses the evaporator coil temperature is below -1°C, after the compressor will stop
operating for 10 minutes or the coil temperature up to 7 °C, the unit restart to cool operating
mode.

B. When the unit operates in the drying operation, once the coil temperature sensor senses the
temperature of the evaporator is below 40 °C and the differential temperature between coil
temperature and room temperature is below 19°C after the compressor operation for 20minutes,
the unit start defrosting for 5 minutes and the power indicator blinking.

5.3.5 Overload Protection
In the event of a power loss,to protect the compressor there is a 3-minute delay until the
compressor restarting.

5.4 DRAINAGE

Self- evaporating system

The self-evaporating system uses the collected water to cool the condenser coils for better
efficient performance. It is no need to empty the drainage tank in cooling operation except
in drying operation and high humidity conditions. The condensate water evaporates at the
condenser and evacuated through the exhaust hose.

For continuous operation or unattended operating in drying and heating operation, please
connect the attached drain hose to the unit. Condensate water can be automatically flow into
a bucket or drain by gravity.

«  Switch off the unit before operating.

. Remove the plug of the water outlet opening, and keep it in safe area.

- Securely and properly connect the drain hose and make sure it is not kinked and clear of
obstruction.

«  Place the outlet of hose over a drain or bucket and ensure that water could freely flow out
of the unit.

- Do not submerge the end of hose into water; otherwise it can cause, Air Lock” in the hose.
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To avoid water spillage:

«  As the negative pressure of condensate drain pan is large, tilt the drain hose downward
toward the floor. It is appropriate that the degree of inclination should exceed 20 degrees.

. Straighten the hose to avoid a trap existing in the hose.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

6.1. CLEANING THE AIR FILTER
(every two weeks)

Dust collects on the filter and restricts the airflow. The restricted airflow reduces the efficiency of

the system and if it becomes blocked it can cause damage to the unit.

The air filter requires regular cleaning. The air filter is removable for easy cleaning. Do not operate

the unit without an air filter, or the evaporator may be contaminated.

1. Press POWER button to switch off the unit and unplug the power cord.

2. Remove the filter mesh from the unit.

3. Useavacuum cleaner to suck dust from the filter.

4. Turn thefilter over and rinse the air filter under running water. Let the water run through the
filter in the opposite direction of air flow.

5. Setaside and allow the filter to air dry completely before reinstalling.
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6.2 CLEANING UP OF REFRIGERANT

Detailed rules of conduct and safety rules that must be absolutely followed during all work with
the refrigerant are described in detail in chapter 2.2. PRECAUTIONS WHEN SERVICING AN UNIT
FILLED WITH R290 in this manual.

General Measures:
1. Gas/vapor heavier than air. May accumulate in confined spaces, particularly at or below
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ground level.

2. Eliminate every possible source of ignition.
3. Use appropriate personal protection equipment (PPE).
4. Evacuate unnecessary personnel, isolate, and ventilate area.
5. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. Do not breathe vapors or gas.
6. Prevent entry to sewers and public waters.
7. Stop the source of the release, if safe to do so. Consider the use of water spray to disperse
vapors.
8. Isolate the area until gas has dispersed. Ventilate and gas test area before entering. Contact
competent authorities after a spill.
7.TROUBLESHOOTING
SYMPTOM INSPECTION SOLUTION - CORRECTIVE ACTION
The unit is not Check the power connectionin Insert the power cord securely into the
operating securely. wall outlet.
Check if the water level indicator lights | Empty the drain pan by remove the
up? rubber plug.
Check the room temperature. The range of operating temperature is
5-35°C.
The unit works with Check the air filter for dirt. Clean the air filter as necessary.
reduced capacity
Check if the air duct is blocked. Remove the obstacle.
Check if the room door or window is Keep the door and windows closed.
open.

Check if the desired operating mode USet the mode and temperature at

is selected and the temperature is proper set-point according the manual.

properly set. (refer to page69)

The exhaust hose is detached. Make sure the exhaust hose is securely
attached.

Water Leakage Overflow while moving the unit. Empty the water tank before transport.
Check if the drain hose is kinked or Straighten the hose to avoid a trap
bends. existing.

Check if the unit is securely positioned. | Place the unit on horizontal and firm
ground.

Check if any loose, vibrating parts. Secure and tight the parts.

Noise sounds like water flowing. Noise comes from flowing refrigerant.

This is normal.

Error Codes
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EO Communication faults between main Check the wire harness of the display
PCB and display PCB. PCB for damage.
E1 Ambient temperature sensor failure Check connection or replace it. To clean

or replace the temperature sensor.

E2 Coil temperature sensor failures. Check connection or replace it. To clean
or replace the temperature sensor.

Ft Condensate water high level alarm. Empty the drain pan by removal the
rubber plug.
8. DECOMMISSIONING
8.1. STORAGE

Long-Term Storage - If you will not be using the unit for an extended period of time (more than
a few weeks) it is best to clean the unit and dry it out completely. Please store the unit per the
following steps:

Unplug the unit and remove exhaust hose and window kit store with the unit.

Drain the remaining water from the unit.

Clean the filter and let the filter dry completely in a shaded area.

Re-install the filter at its position.

The unit must be kept in upright position when in storage.

Preserving the machine in ventilating, dry, non- corrosive gas and safe place indoor.

oA WN =

ATTENTION:

The evaporator inside the machine has to be dried out before the unit is packed to avoid
component damage and molds. Unplug the unit and place it in a dry open area for days to dry it
out. Another way to dry the unit is turn on the machine, adjust it to low-wind ventilation mode,
and maintain this state until the drainage pipe becomes dry, so as to keep the inside of the body
in a dry state and prevent it from mildewing.

8.2 DISPOSAL

A Releasing refrigerant into atmosphere is strictly forbidden!

This appliance may not be scrapped with domestic waste at the end of its life cycle.
We call your attention to the crucial role played by the consumer in the re-use,
recycling and other forms of recovery of such waste. The appliance must be scrapped
by a sorted waste disposal centre or by returning it to the retailer (no charge is levied
for this service), when you purchase a new equivalent appliance. Sorted disposal of
electric and electronic equipment prevents the negative effects on the environment
and human health resulting from improper scrapping, and also allows the materials
from which it is made to be recovered and recycled, with significant savings in terms
of energy and resources. The sorted disposal requirement is indicated by the crossed
waste bin label affixed to the appliance.
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GWARANCJA

Produkty objete sg gwarancjg producenta w okresie 24-miesiecy liczac od dnia sprzedazy

W przypadku naprawy gwarancyjnej urzadzenia objetego gwarancja, okres gwarancji

ulega wydtuzeniu o okres naprawy urzadzenia liczony w petnych dniach.

Gwarancja objete sa wytacznie urzadzenia Eberg wprowadzone do obrotu na rynek

Polski przez Climateo.eu Sp. z 0.0.

Gwarancja obejmuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gwarancja objete sg ukryte wady produkcyjne wyrobéw.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen spowodowanych:

1. Nieprawidlowym montazem, rozruchem lub/i obstuga wykonywana niezgodnie
z dokumentacja techniczng urzadzenia.

2. Nieprawidtowym podtaczeniem lub zasilaniem urzadzenia napieciem innym
niz podane na tabliczce znamionowej i/lub dokumentacji techniczno ruchowej
urzadzenia.

3. Naprawami lub modyfikacjami konstrukcyjnymi urzadzenia we wiasnym zakresie.

4 Eksploatacja urzadzen w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem i cechami
konstrukcyjnymi wyrobu (tluszcze, pyty, zbyt wysokie lub/i niskie temperatury...)

5. Spaleniem silnikéw elektrycznych uruchamianych lub/i eksploatowanych bez
zabezpieczen termicznych okreslonych w dokumentacji techniczno ruchowej.

6. Niewtfasciwg konserwacja urzadzen (lub zaniechaniem konserwacji) przewidziang
w dokumentacji Techniczne;j.

Stwierdzone uszkodzenia urzadzenia objetego Gwarancja nalezy zgtosic¢

Climateo.eu Sp. z 0.0. | 32-002 Kokotow | Kokotow 703 | tel +48 12 352 34 25

Zgtoszenie reklamacyjne powinno zawierac

Model urzadzenia

Numer seryjny

Date zgtoszenia reklamacji

Opis uszkodzenia

Date zakupu

Kopie dowodu zakupu

Zg’foszenla reklamacyjne beda rozpatrzone w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od

zgtoszenia reklamacji.

Urzadzenia nalezy zdemontowac, zapakowac i wysta¢ do

Climateo.eu Sp. z 0.0. | 32-002 Kokotow | Kokotow 703 | tel +48 12 352 34 25

W przypadku zasadnosci reklamacji urzadzenie zostanie naprawione (lub wymienione na

nowe) i odestane do Nabywcy . Koszt przesytki pokrywa Gwarant .

Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji o sposobie realizacji gwarancji, tj. o naprawie

badz wymianie urzadzenia na nowe.

W przypadku stwierdzenia bezzasadnego roszczenia gwarancyjnego urzadzenie zostanie

naprawione i/lub odestane na koszt Nabywcy, po wczesniejszym potwierdzeniu przez

Nabywce kosztéw naprawy oraz wysytki reklamowanego towaru .

Zmiany konstrukcyjne urzadzen i/lub samowolne naprawy skutkuja utratg gwarancji.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Kupujacego

wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;j.
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KARTA GWARANCYJNA

Nazwa urzadzenia:

Model:

Nr fabr. / nr silnika:

Nr rachunku / faktury:

Data sprzedazy:

Piecze¢ punktu sprzedazy i podpis sprzedawcy:

Dane zgtaszajacego reklamacje:

Nazwa i adres firmy:

Telefon kontaktowy:

Osoba do kontaktu:

Adnotacje o przebiegu napraw

Data zgtoszenia

Data naprawy

Uszkodzenie

Rodzaj naprawy

Wykonat serwis
(podpis i pieczec)
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